Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0.
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 e-mail:laboratorium@mwio.pl

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 10515/2024 z dnia 2024-12-20

AB 680

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Miejskie Przedsi¢biorstwo Infrastruktury "KOS-EKO"
Spoika z o.o.
STRZELECKA 30a
83-400 KOSCIERZYNA

08 KOSCIERZYNA, SCIEK OCZYSZCZONY, SREDNIODOBOWY
12/13.12.2024, DANE DOTYCZACE PRZEPLYWU SCIEKOW - 3574 m3 -
INFORMACJA UZYSKANA OD KLIENTA

2. Miejsce/Punkt pobrania/Opis:

3. Badany obiekt: Scieki

4. Data pobrania, godzina / data dostarczenia, godzina: 2024-12-13 godz. 08:00 / 2024-12-13

5. Data przyjecia do badania/data wykonania badania: 2024-12-13 / 2024-12-18

6. Zlecenie nr: 4661/12/2024

7. Kod probki: 10515/$/12/2024

8. Probki pobrane przez: Pracownik Laboratorium ,Tomasz Rochon zgodnie z Planem Pobierania Prébek z dnia

01.09.2020 ,PN- 1SO 5667-10:2021-11 (A)

9. Stan dostarczonej probki: Prawidlowy

10. Numer protokotu pobrania: ~ 189/12/2024
Lp. Badany parametr/wskaznik Metody badawcze Jedn. miary Wynik / Rezultat Niepewnos$¢ v mSette(l)tdu; 2
1 Azot azotanowy PN-C- 04576-08:1982W mg/l 9,18 + 1,52 AR
2 Azot azotynowy PN-EN 26777:1999 mg/l 0,25 + 0,06 AR
3 Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001 mg/l 6,4 + 1,1 AR

Azot og6lny (z obliczen) [Azot PR . . AR
4 Kjeldahla + Azot azotanowy + PL-PB zglvfgg%q';% z dnia mg/l 15,8 + 1,9

Azot azotynowy] " '

. PN-EN ISO 6878:2006 p.7 + AR

5 Fosfor ogdlny Ap1:2010 + Ap2:2010 mg/l 0,37 + 0,08

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu . AR
6 (SP-ChZT) PN-1SO 15705:2005 mg/Il 44 + 13
7 Zawiesina ogolna PN- EN 872: 2007 + Ap 1:2007 mg/Il 7.4 + 0,8 AR

Biochemiczne zapotrzebowanie . AR
8 tlenu (BZTS) PN-EN ISO 5815-1:2019-12 mg/l 02 4.6 + 0,9

Autoryzuje: Monika Pawlik

Objasnienia:

Znak ponizej ,,<” lub powyzej ,,>” przed warto$cia liczbowa oznacza rezultat.
1/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$¢ wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie), obejmujgce etap analityczny wraz z
pobraniem probki, gdy probka zastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Probobiorcg) lub tylko etap analityczny, gdy probka zostala pobrana przez
Zleceniodawce lub Pracownika MWiO. Dla rezultatu podawana jest informacja o niepewno$ci odpowiadajacej dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody.
2/ A- metoda akredytowana przez PCA zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 680, spelnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanego prawnie);
W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia;
Zawiesing ogolng oznaczono na saczkach z wtokna szklanego o $rednicy 47mm. Wytworca: Ahlstrom-Munksjé Germany GmbH;
Do oznaczenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu zgodnie z normg PN-EN 1SO 5815-1:2019-12 zastosowano ATU (allilotiomocznik),
liczba dni inkubacji n=5. Badanie wykonano w 2 rozcienczeniach, kazde w 2 powtorzeniach
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Micejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp.z 0.0. w Grudziadzu
Laboratorium Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sktodowskiej 10,
tel.(56) 4504913 e-mail:laboratorium@mwio.pl

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN Nr 10515/2024 z dnia 2024-12-20

Badania (0znakowane ,,R") s¢ wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej 7 dnia 12

lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie naleiy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a

takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych ( Dz.U. poz. 1311/2019)

Oswiadczenie:

. Wyniki prac dotycza wylacznie pobieranego/badanego obiektu.

2. Zawarte w Sprawozdaniu badania wykonywane sa w stalej siedzibie Laboratorium, poza realizowanymi w siedzibie Klienta lub poza lokalizacja Laboratorium,

ktore s oznakowane jako (pomiar w terenie).

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo zlozenia skargi zgodnie z Procedurag Ogolng PL-PO-03.

. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce/Pracownika MWIO, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie i transport probek, etapy te maja wplyw na
miarodajno$¢ wynikow badan, a wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.

. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg/Pracownika MWIiO, Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punktu/daty/godziny pobrania probki na podstawie
informacji uzyskanych od Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodno$¢ tego opisu. Informacje te moga wptywa¢ na wazno$¢ wyniku.

7. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za ustugi pobierania/badan dostarczane z zewnatrz.

Tylko wyniki uzyskane metodami referencyjnymi lub metodami alternatywnymi o udokumentowanej pelnej rownowazno$ci wynikow badania do metody referencyjnej

(dotyczy obszaru regulowanego prawnie) moga by¢ wykorzystywane do oceny zgodnosci.
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Ogolna liczba stron Sprawozdania: 2.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .ala.
Kierownik Laboratorium:
KONIEC
Signed by /
Podpisano przez:
Przemystaw
GRUDZIADZKIE SaUCha
WODOCIAGI
Date / Data:
2024-12-20 11:38
PL-PO-02/F-04 Wydanie 06 z dnia 03.01.2022r Strona 2/2

OSTATNIA AKTUALIZACJA/WERYFIKACJA METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM CENTRALNYM 09.09.2024



		2024-12-20T11:38:25+0100




